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PROBLEMY GQSPODARKI ~rn~o-SClfKOWEJ W WYBRANYCH 

lAKLADACH I INSTYTUCJACH ZIEMI lUBUSKI EJ 

Przedstawiono cnarakterystykę stanu gospodarki wodno-ściekowej w 32 rótnych zakładach 
i 1nstytucjach Ziemi lubuskiej. Omówiono istniejące urządzenia wodociągowo-kanaliza
:::yj ne oraz zamierzenia w zakresi e ich modernizacji. Przedsta~li ono głó~;ne problemy 
JOspodarki 11odno-ściekowej w sferze organizacji ot:"az eksploatacj l. Okt:"eślono kiewnki 
<:lziałan ia niezbędOP- r!la racjonalizacji systemów gospodarki wodno-ściekowej w analizo-

wanych zakładach i instytucjach. 

Autor publikacji, pracujący w Wytszej Szkole Intyn1ersk1ej w ZieloneJ Górze od 

wrześn1a 1973 roku, mi ał liczne kontakty z wi eloma zakładami przemysłowym! i inny-
01 InstytucJami Z1emi Luuuskiej. 

Szczególme otyw10ne kontakty ,, latach 1979-1966 pozwoliły na zgromadzenie ob

szernych mater1ał6w umotl iwia]acych ocenę stanu gospodat:"k l wodno-ściekoweJ w tych 

zakładach i 1nstyt ucjach Powtarzające się nagminnie probl emy i ol edost a tki gospoda

rki ~odno-ściekowej w 32 wyoranych zakładach i ins tytucj ach skłoni ł y a11tora do ich 
przedst awienia w formie publikacji. 

2. Charakterystyka wybranych zakładów i ins tytuc )l 

Anal izą gospooark1 wocno-śclekoweJ objęto 32 z akłady przemysłowe 1 instytucje 

-"rrezentujące różne branże . llaJllcznio?J w teJ grup1e reprezentowany jest przemysł 

soGżywczy (6) oraz usług1 komunalne 1 różne ( 7 ) . Ogólną charakterystykę wybranych 

.:u•.:a;jów 1 lnstytU<..Jl przedsl:awia tał.Jela l 

Liczba pracown1 ków w poszczególnycn zakładach 1 1nstytucjach była bardzo zr62-

r ~cwana i wahała się od 2 (pa~ilon handlowy) do 1045 ( zakład budowy maszyn 

h większości zakładów przemysłowych praca odbywała się w sys t emie J-zm1anowyrn . 

Należy podkreślić, ze w t adnym z •alizowanych zakładów n1e było wyspecjalizo

W" ~, jeanostki orgamzacyJnej zajrruJącej się gospodarką wo&lo-śc1ekową na 1ch t ere

''· . Zagadn1emam1 tym1 zajmowały s1ę następujące jednos t kl organizacyJne l ub osoby: 

· '<Ierowmcy zakładó11 (lnst ytucJi) - w 40,7 % ogółu zakł adów , 

- .z1ałv głowoego enerqetvka - w 25 ,0 % ogółu zakładów, 

<JJ.', · echn l ;zr•e - w 15,6 % ogół u zakłaclów, 

a&. ~nr:rac' JlC •J'JSpooarcze- w 12,5 % ogółu zakład6-< 
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W j ednym spośród 32 analizowanych zakładów , p1eczę nad gospodarką wodno-ścieko

wą, sprawował inżynier urządzeń seni tarnycr1 , a ~" dwóch innych zakładach zagadnienia 
te podlegały pr acownikom, którzy ukor.czyli technikum gospodarki wodno-ściekowej . 

W pozostałych zakładach i i ns tytucjach, zagadnieniami zaopatrzenia w v/Odę i od

prowadzania śc.ieków zajmowały się osoby, nie posiadające żadnych kwalifikacj i. ~ t ym zaki 
resie bądt te.ż b .słabo zorient owane' w podległych im dziedzinach. f'rzeds tawione f akty 

znajdują odzwierciedlenie w stanie gospodarki wodno-ściekowej ~; analj zowanych zakła

dach i instytucjach. 

3 . Shar~kt~ry~tyka gos2o9arki wod_;lo-~cjek~j w wybra!"I)(C~ zakładas!2 

,i instytucjac~ 

Stopień skomplikowania gospodarki wodno-ściekowej w analizowanych zakładach 

1 i ns tytucjach jest bardzo zrót nicowany . Ogólną charakterystykę gospodarki wodnej 

w wybranych zakładach i inst yt ucjach przedstawi ono w tabeli 2, a gospodarki ścieko- . 

wej - w t abeli 3 . 

t~iektóre 2. anal izmo~anych zakład~ i instytucj i mia! y rozpoczęte b~di zaplano- . 

wane i nwestycje w zakresi e modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków . 

Ważniejsze z tych inwest ycji to: 

Zakłady odl ewnicze - t/udowa stacji uzdatniani a wody r zecznejr 

- wtórne wykorzystanie y1ód pochłodniczych. 

Zakłady tkanin 

technicznych 
- rozbudowa ujęcia wody , 

rozbudowa stacji hydroforowej, 

- budowa łapacza błota i tłuszczu , 

budowa osadnika typu OGM-9 oraz poletek osadowych. 

Zakład t ransportowy- przebudowa sieci kanalizacyj nej, 

- budowa łapacza błota , benzyny i tłuszczu. 

Zakłady meblarskie - rozbudowa ujęcia wody , 

- modernizacja stacji hydrofor owe j. 

Zakłady zielarskie - wprowadzenie zani<.niętego chłodzenia pasteryzatorów, 

- wtórne wykorzyst anie wód popłucznych , 

Suszarnia 

ł·1asa rnia 

- remont pól f il tracyjnych. 

- wprowadzenie układu zamkniętego wody produkcyjne j ( recyrkula

cja 30 % ad śr) ' 
modern i zacja osadnika :uernnego. 

- wprowadzenie zamkniętego obiegu wody chłodniczeJ, 

- modernizacja sposobu c 2:erpama wody ze studni kopanej, 

ultatnianiB wody czerp<;nej 7.. własnego uj~;cia, 

- moaerni zac. Ja systemt: m:.crcMadzm'~ 3 ścieków oraz urz<Jdzeń ~zy-

"' 7 r- 7 -1 r.; ćr' '"'' '""·' J•~·3· • ~~-~~~ , 

- ro·,,...u,...T-· t ~~ .. ·,'""n·~"' 1 t'f..,.;CFf1'1 • .,l.. • ...... • • s: • ._,. l ;...J ..L .._J ":::j _;. .... • .• 

• 



Wytwórnia ekstraktów , 
rzeźnia 

Browar ,.A'' 
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- wprowadzenie zar.»<niętych systeroow chłodzenia lfiOd~. 

- "'prowadzenie zamkniętego obiegu wód chłodniczych, 
- budowa osa~ików gnilnych, 
- budowa zbiornika retencyjnego. 

- hermetyzacja obiegów chłodniczych , 

- lfltórne wykorzystanie wód chłodniczych , 

- zastoSOifl<mie końcówek "pistoletowych" w myjniach urzędzeń. 

Ośrodek wczasowy .. A" - modernizacja stacji uzdatniania wody , 
- budowa zbiornika retencyjnego wód drenażowych , 

- uruchomienie pompowni ścieków . 

Ośrodek sportu 

i l'ekreacji - budowa mechaniczno-biologiczne~ oczyszczalni ścieków. 

Z przedstawionego zestawienia wynika , iż wdrożone bądź planowane przedsięwzię
cia modernizacyjne , mają za zadanie pełniejsze pokrycie zapotrzebowania na wodę, 
przy wydatniejszym wykorzyst aniu ujęć własnych, zmniejszenie wi elkości ztaycia wody 

oraz odpływu ścieków poprzez hermetyzację systemów otwartych i wtórne wykorzystanie 

wód zużytych oraz podczyszczanie bądź oczyszczanie odprowadzan~ch ścieków . Okazuje 

si ę jednakże , iż t e słuszne i konieczne przedsięwzięcia są realizowane bardzo 
~:Q l e , będź też i ch rozpoczęcie odkładane j est wciąż na t eLmin późniejszy . 

. ople-

4. Wybrane zagadnienia ekspl oatacyjne analizowanych systerr16w zaopatrzenia 
• 

w wodę .i odprowadzania ści ekó'łJ 
F $ ;ow 

Podstawą prawidłoweJ eksploatacji systemów zaopa trzen1a w wodę 1 odprowadzania 

5~iel~ów jes t pos i adanie kumpl etnych materiałów liTwentaryzacyJnych sieci i urządzeń 

w:moclągowo-'kanalizacy]nych . TymczaseHl nieliczne z wybranyct1 zakładóvJ 1 1nstytucj i 

C•"S i aóały odpow1edm e materiały inwentaryzacyjne , a pełną dokumentację w "tym zakre
~-~ mlały j edyni e 7 spośród 32 zakładów . Cherakterystykę sytuacji zakładów i i nsty

-U'::Ji '14 tym zakres ie orzedst~ia "tatle la 4 . 

7 zes tawtenia zawartego w t abeli 4 wynika, iż blisko połowa anal 1zowanych zak-

;acow i 1r.stytucj i ni e posiadała w ogóle materiałÓW inwentaryzacyjnych Sl f 1 urzą-

~zeń wodociągowo-kanal izacyjnych, a ~qstępna grupa , podobnie liczna , posiadała jedy

"1~ dokumentację części ową ' n iekomplemą ) . 

Jednym z pods t awowych aspektów gospodarki wodnej jest st.ała kontrol a wi elkości 

2-Jl>Cla woay. Jes t ona realizowana poprzez wodomierze instalowane na przyłączach 

z 5Jec i wodoci ~gowych mi ej sk ich , w studni ach, stacj ach hydroforowych, pompowniach 
NOd) 1t p. w j ednym z anali zowanych zakładów przemysłowych zainst alowano w tym celu 

• 
~! starj1 hydroforowej wody przemysłowej liczniki godzin pracy pOflll, znacznie trwalsze 

OC wodomierz~ , a umożl lwlające szacowanie wydajności stacji hydroforowej . 
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Jednym z podstawowych aspektów gospodarki wodnej jest stała kontrola wielkości 
zutycia wody. Jest ona realizowana poprzez wodomierze instalowane na przyłączach 

z sieci ~odociągowych miejskich, w studniach, s tacjach hydroforowych, ·pompowniach 
wcdy itp . ~ jednvm z anal i zowanych zakładów przemysłowych zainstalowano w tym celu 

w s tacji t"1ydroforowej wody przemysłowej liczniki godzin pracy pomp, znacznie trwalsze 
od wodomierzy, a umo~liwiające szacowani e wydajności s tacji hydroforowej. 

Sytuacja analizowanych zakład~/ i instytucji w zakresie wyposatenia w urządzenia 

pomiarowe do kontroli zużycia wody (wodomierze , przepływomierze itp .) jest następu

jąca: 

- czynne wszystkie urządzenia 
- czynna część urządzeń 

- urządzenia nieczynne 

- brak urządzeń 

11 zakładów tj. 34 , 2% ogółu , 

- 7 zakładów - tj . 21,9% ogółu, 

- 8 zakładów t j. 25 , 0 % ogółu, 

- 6 zakładów tj. 18,9 % ogółu. 

Sytuacja w zakresie sprawności urządzeń pomiarowych jest więc zróżnicowana . Cha
rakterystycznym zjawiskiem jest bardzo mała częstotliwość odczytów stanu wodomierzy 

(przewa~nie raz w miesiącu) oraz brak lub niestaranne prowadzenie dzienników pomia

rowych. 

Stan techniczny sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i ich warunki eks

ploatacyjne wiątą się niewątpliwie z pazianem ich obsługi. 
Ocena poziomu eksploatacji w wybranych zakładach i instytucjach j est następująca: 

Sieci i ur ządzenia wodociągowe 

dobry - 6 zakładów tj. 18 ,8 % ogółu, 

popr awny - 14 zakładów t j. 43 ,6 % ogółu, 

niewłaściwy - 12 zakładów tj. ~7,4% ogółu . 

Sieci i urządz en i a kanali zacyjne 

dobry - nie występuje , 

poprawny - 16 zakładów t j. 50~ ogółu r 

niewłaściwy - 16 zakładów tj . 50 % ogółu. 

• 

Niski lub niedostateczny poziom eksploatacji sieci i urz~dzeń wodociągowo-kansli- · 

zacyjnych wiąźe się niewątpliwie z brakiem bądi nie wykorzystywaniem instrukcji obSl~ 
• 

gi urządzeń. Sytuacja w tym zakresie jest następująca. Instrukcję obsługi urządzeń 

wodociągowych pos iadał l zakład , w 3 zakładach była ona zbędna z uwagi na brak urzł

dzeń, a at 28 zakładów tj . 87,5 ~ ogółu ni e posiadało takich instrukcji wogóle. P~ 
n1e instrukcje obsługi urządzeń kanalizacyjnych posiadały 2 zakłady a pozostałe JO 

t j . 94 ,8 % ogółu instrukcji nie pos i adało. 

Niewiele lepiej przedstawia się syt uacja w zakresie kontrol i jakości wody czer

panej z własnych ujęć oraz ścieków odprowadzanych z zakładów i 1nstytuc]i . Kontrolę 
jaka~ci wody we własnym zakresie prowadz i ł zale~Jie jeden zaklnd natomiast badania 

odprowadzanych ścieł<ów ewa zakłady . Wym1emone kontrole i oJdania miały charakter 

sporadyczny. 
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Kontrolę jakości wody i ~cieków w analizowanych zakładach i instytucj ach prowa

dziły równiei powołane do tego or gana i instytucje j ak Wojewódzka St acja Sanitarno

~pidemiologiczna , Wojewódzkie Ośrodki Badań i Kontroli ~rodowiska czy Laborat orium 

Przedsiębiorstwa Wodociągów 1 Kanalizacji . Badania takie w zakresie jakości wody pro

wadzone były w 19 zak ładach ( 59,4% ogółu), a w zakresie jakości ścieków w 13 zakła

dach (40 ,6%) . Charakterystyczną cechą większości prowadzonych badań i kont rol i była 

i.r.h mała częstotliwość ( przeciętn i e r az w roku , a nawet raz na dwa lat a) oraz bardzo 

du ża oowta rzalność ich czasokresu (godz i ny , dni, miesiące) . Umożli wia to służbom 
' 

eksploatacyjnym zakładów s taranne przygotowanie s i ę do ko11troli poprzez oczyszczenie 

1 Drzepłukanie urządzeń ( f iltry, zbior niki , osadni ki , odstojn i ki itp) , a nawet ogra

niczenie wielkośc i zużyc ia ~t~ody z ujęć własnych, czy odprowadzani a najbardziej stę

ż~nych ścieków. Pro~o.aózić to może do uzyskania obrazu gospodarki wodno-ściekowej da

lece. odbiegającego od codzi ennej rzeczywistości. 

Analiza wybranych problemów eksploatacyj nych v1 zakresie zaopatrzenia w wodę 
' ' odprcwadzania ścieków z zakładów i instytucji dowodzi bardzo niskiego pozi omu ob-

sługi urządzeń, maj ącego charakter doraźny lub int erl.;ency jny. 

5. Podsumowanie 

W pr acy przeprowadzono analizę systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków w 32 wybranych zaKładach i instytucjach Ziemi Lubuskiej . W aspekcie przedst a

w:or.ych f aktów i wyników analiz wydaje się niecelowe używan i e w odniesieniu do więk

sz.ośc1 t ych zakładów pojęcia "gospodar-ka \>~odno-ściekowa" gdy~ "gospodar-ka" oznacza 

l'Jrqanizov:ane działanie w danej :Jziedzinie , zmierza jąc-:: co osiągnięcia konkretnych 

celów . W rzeczywistości prawie ca ł a dz iałalność zakładów i i nstytucji sprowadza s i ę 

.Je zapewnienia sobie odpowiednio wydajnych tróde ł wody oraz rno:żliwie naj pros t szych 

s;.msobów odprowadzan ~a ściekóvJ . najczęstsze mankament y u t rudniające bądt uniemożli

\·:l3jrr:::e racjor,alnę gospodarkę wodno-ściekową w analizowanych zakładach przemysłowych 

- ~r Ak wyspecjalizowanych j ednostek organizacyjnych (w dutych zak ładach) oraz pracow

~ików powolanych przene wszystki m do prowadzeni a ~ospodarki wodno-~ciekowej, 

- }~isszale r ealizowanie inwestycji ~~óerni z acyjnyc~ w zakresie gospodarki wodno-ści c

~·:we~ bądt ciągłe odk ładanie terminu ich rozooczęcia , 

- -: J'3« kornc)etnych materia łów inwentaryzacyjnych s ieci i urzączP,ń wodociąg . ·-kanali-

-~~ -,lnyc~· ..._ ..... .... j __ , l . 

- br G:-_ lub uszkodzeni e wodomierzy na przyłączact-, wodociągowych oraz w innych t ródłach 
zasi1ania (pompownie, s:acje hydroforowe , studnie itp . ) , 

- Dr2k 1nstn;kc.ii obs ługi u r ządzeń wodociągowo-kan2li z acy jnych i nieprawidłowa eks

~l GatqcJn tycn u rz Q c1 zeń . 

t l ~~ · ć: ·ni ' ,' rzacka kon ro a worJy 1 ~C l ,,"o". ' 

·.·. ~~::,souzie wszystkie anal i 7owanc zakłarly i instytucje zaop;:; trywane są w wodę 

"' -~<.v:>:,,iB ot;.;a!'tym, a ''~ir?rn <-"rn'<:-n~ te występują sporadycznie np . crt ł odzenie poje-

.., nącz.P.ri . • Ncrsstc:.jący r_le f i cyt •mcy wymaga racjona l nego z niej korzystania 
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• 

przez wszystkich odbiorców, zarówno indywidualnyCh j ak i zbiorowych. W odniesieniu 

do analizowanych zakładów i instytucji wskazane jest padjęcie następujących działM: 
- wykonanie pełnej inwentaryzacji sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych połą-

czonej z wnikliwą oceną ich st~nu technicznego i przydatności do dalszej ~splOQ
tscji, 

- poprawa stanu technicznego oraz modernizacja istniejących sieci i urządzeń wodo

ci~gowo-kanalizacyjnych , a także zdecydowane podniesienie poziomu ich obsługi, 

- budowa lub roz~dowa stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do oczyszczania b~t 
padc,yszczania ścieków, 

- budowa zbiorników retencyjnych wody i ścieków w celu znniejszenia zużycia wody 

oraz ilo~ciowego i jakościowego uśrednienia · odPływu ścieków, 

- wprowadzenie zamkniętych systemów zaopatr~enia w wodl całych zakładów, poszczegól
nych wydziałów lub pojedyńczych urz~dzeń, 

- wie-L:-><rotne wykorzystanie wody da rótnych celów, 

- likwidacja strat wody w zakładowych sieciach i urządzeniach wodociągowych oraz 

w instalacjach wewnętrznych budynków produkcyjnych i socjalnych, 

-prowadzenie stałej kontroli ilo~ci i jakości zu2ywanej wody oraz odprowadzanych· .· 

ścieków. 

Zwraca uwagę fakt, i1 w większości zakładów i i nstytucji gospodarkę WOdno-ści~ 
kową prowadzą osoby r wykształceniem średnim technicznym (mechanicy , elektrycy • ener
getycy itp.) lub wręcz pracownicy administ~acyjni. Brak kwalifikacji sprawia, it 

osoby te nie t ylko nie są w stanie prowadzić racjonalnej gospodarki wodno-ściekOwej, 

ale c~ęsto s~ nieświaOome , w j ak znacznym stopniu same przyczyniają się do degrads· 
' 

cji otaczającego ich środowiska naturalnego. Dlatego w istniejącej sytuacji wydaje · 
się celowe dwutorowe działanie: 

- wyodrębnienie jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

i och~any środowiska w dut ych takładach przemysłowych, o dutej wodochłonności 

\ uci~2liwości dla ~rodowiska, kierowanych przez inżynierów lub techników sani~ . 

tarnych, 

- pr owadzenie ciągłych szkoleń, kur sów i egzaminów dla osób odpowiedzialnych za 
gospodarkę wodr'lo-ściekową i ochronę środowiska w mniejszych zakładach i instrWĄ 

cjach (np . w ramach działalnośc~i PZITS). 

Przedstawio~e rozważania d~dzą , 2e r acjonalizacja gospodarki wodno-ści~j 
w zakładach przemysłowych i instytucjach ~ga kompleksowego działania zarównO 
w s fer ze organizacyjne j jak i w <akresie i nwestycji oraz doskonalenia poziomu obSDr 
Qi urząo'zer1 wodociągowa-kan~lizacyjnych. Należy mieć nadzieję, i~ działania takie 

nie 1ostaną 'JOr1 .'~~t"' za pótno . 
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u 6 1 7-d Górn ictwa Na f t~ ~~ z 

Baza P - :;h1a Komum -.: .• c.y,J nf 

Zajezdni 'l P-5twa Komuni k. 

l [)C 

u:yJnego 

9 lakład Tran5pnr ~owv 

10 lakłar1y f~ntJinrsk H' 

il b<.lZa łl ryr~;ujv "'!Chan r 711'' 

12 7 ak łaoy I.Jd l l :k i•· 
U Sus 7<~rni;-~ z i r l ·mf.'i 1•.r ... \': 

14 '>IJ'57<l rl 1l il 

15 01rnrJe\-' '"''~ IYII'IWV 

l (, llit7 i'l ';/l• 

17 Mas<J :·r i .• 

18 .. :ytw6rnJ a :k~. · r ;)'·\ ł''"' 

19 R; e t ni:J 
.1...----l..-------- --- . - ---

3 rilnżn 

3 

Z-tiY !ludowy Maszyn 
,. .. 

" -
" - -

Przemysł Lekki 

Górnictwo 

Komunikacja 

Komun i kac_j;J 

· Tr<!nS!·•Jr t 

Pr ; effi\"; ł Dr ; ew1 1y 
.. - -

Pr7l! IT'y f, ł Przetw . 
,. -

Rolnic t"'l 
Rol nic t we 
Prn:myo, l :.oa'Y~' . 

' 

-

l Liczba Ogólna l i- Rok an-
zmlnn czba praco·- kictyza-

, roboczych wni ków cj.i z-du 
(u~)tkowni- ( instytu-

l )<ć't{ cj1) -
l 4 5 6 

l 
' 'l 975 !982 
i 1045 198) 

l 
; 

l 70 1905 

3 340 ]985 

.l 780 1985 

3 475 !985 

3 371 i9!35 

3 90 1906 

l 130 1984 

l 
2 l lO 1985 

l 30 1986 

3 l 50 19AO 

l l (3) 25 1902 

10) 75(115 ) 191l4 

l 
130(150) 1979 

l -- -· - - - --
l 40 1985 

! 35 1982 

3 il5 1983 

l 10 1983 

Tabela l 

Jednostka -(osoba) odpowie-
dzial na za gospodarkę 
Nocłno - •ki r~kmlą 

-
7 

Dział GL :nergetyka 

" " 

' · -
,. - -
" " -

DZlał 1\dmin . -Gosc . 

Dział Ter.hnlczny 

" - -
Kierownil< Zakładll 

" - .. 

" - -
07.ia ł Techniczny 

Klermmik zakładu 

" - -
Dz ia ł Gł . Mechanika 

,_ --- --
Dział Gł . Mechanika 

Kierownik zakładu 

" - -
,. - -

-u .., 
g. 
j 



,, tl l.,., .. • l 'l 
• . \ , , i .. t ;;-ł-

~,---r-··--.... -----·-·-;·--·---··-·-·---
! : ~--j~·-·;~~;::;·-:~·.-··--··-·----·------·-... .. --·--- --r---
1 :,n B t'' .war "H" 

-·--"...------ ..-- -4 

3 
"5 

3 _ ... ...- - -· 
Przemys l spo~ywczy 

Ił 

3 

-
-

-
-

l ' - • 

Usługi l<onJuna t n e 

" 
" 
l ' 

l l 
._ .. , l • l 

l 
l 

l l.) 
., . 
/ <.t ' 

l 
l ") \" 

... .,J 

! !.h 

l i II I ' • ··]'' ... ,. ,l' l• l i~o J ~ l 

fl • i ł " '.'] , , 0;l''.ll t:•~ ~..rC 71 St.I·J ·/ 

,.~ ... 
( l l L1sw1ata -
' ('' '· ' 1'

1 ~ VI i l O(J ł1 !J! !(l l (;\<IV Handr1 l l 

l ') 4' .. j . ' ' J~p t e~~-i q żt · a .1 u . l l tll'OioJ i . a 2 

2 U~> łu I.J i • Hl .l ak HH1V ()1'[4 t l'·' •• o 1\ • l 
h 

• ' 

2 • 11 ?J. 7 t.JI< ł :.ltiy grJ11 " '1• o f~ lr 
• _.,., 11 . .. 

l 

·--

J L l ;·,;k {dJ }' ; ji t.lflC/11·' ' ' '' 

., ...... ~. ~ .. --... -.. ..---···-~-----·~-·--· . - --·- _,. ----·---· .. ___ -~-· .... ___ ........ -··-· --·-

5 6 

60 1983 
65 1986 

190 1986 

130 1981 

125 1986 

225 1.986 

255 1986 

125 1986 

2 1982 

lO 1984 

110 1984. 

30 1984 

lO 1984 

- ·~------

7 

Dzi:ał Gł. Mechanika 
D:u ał Gł.. Eneroetyka 

" - -
Kie rown i k ośrodka 

" - -· 
n .. -

Dział Techniczny 
Dyrektor 

Dzi a ł: Techniczny wss 
l<ier owntk apteki 
SPI<cja Adm .-Techn , 

" - -
l ' - -

·----. .... ~~---·-· ... ---- --

.... 
(J'1 
o 



•:HARAKTERYSTYI<A GOSPLIOARK I WODNEJ W WYBRANYCH ZAK ŁADACH I INSTYTUCJACH 

~~~fN~zwa · 1nl<~:ju -- -- ---
Gł<5wn 

l ( t "~ty t ue :J i ) kony 
worly • l l 

1--- --+---- ... _ .. ___ -· 

H 
2 

-~ ·--·- - ~ 

ZaldAcly odlt~w' 1i c w Byt -
l, ir·~dm 

p. nnż 

. l Cha·~:-;kterys tyk.CJ 
·-- ··- · 

• Llr ząrt:zenia ( 1C8 
ączy własnego ujęcia n i <mit\ W()(\y 

• 

c i wody 
kl e j 

- ' ·-- _ .. ·---.. -...- ·-
6 . 

'--
7 - · - ·- ·-

5,0 80, SttJd.wier~ona nł . NtP ~~ys t f::Jt 
:> ·-

0 25 3 8 m Q :::n m /h , 
. . eb 

UJQCHJ r zegowG 

-- . -
<-:J cele wy- Średnie Średn 
stan\ ~' zuiy(~ie prz.ył 

wody • z s1e 

09śr rnie1s 
' · 

mm m /d - ·- -
3 q. 5 
-~-- ... --- -

fl O"'P 402 , 6~ 0 l '' . 
• ' 1 .. \ . L. 

. , prmlukc, (.44,0 0 65 , 

' 

-~ 

j (l u zda t -· 

-- -- --
' 

--~-

l.iQ 

-- - -- -M·-- -·-·--
z rzr~k .i , s turJni ~1 3 
zblorcz~ IJ ':. l7 \i) -- - - .... _____ .. -·--· " .. -·- __ .. ____ , 

'--·- ---------.. 
2 Fabrykn Zqr zeb lBrak Ryt . -

"A" p r odt. 
1 l 0 100 , Nie me Ni n vJy~> I.EifH 
0 25 

go sp. , ,, "' o 0 15( l 111. 1 
l i< C. 1 p . pOŻ . 0100 1 

l.JC 

--- . --- .. __ 
·- -- - - · __ .. ..,_" __ - ··- -

) Fabryka 7orzebl 8rPk Byt..-
"8" tuchn 

lO " " - - -gosr . , 19,0 .Vl l( 
p ' 1') .•. • , · 1 1,_ / • • 

- ---·- - ·---·--- --- , .. ____ ,., ___ - - ·- ------·--' --
4 Fabryl<n Z~wzeb1arei·: "r l t . 

' 0 50 H l\ - .. .. " 220 , 0 0 50, '" -
- --.... ----- -- ·- -· ·-----·- ~ 

s Z-dy tkani n if~c1·1n. Byt. , 
p['(')[! . 

StucJnia wierc . gł. Aen'ltor, sp re 
311 ~ 2m, studnia 2 oddz.tel ac? 

. 1 25 , 3rn 0 2 1 /~ m w1erc . r;.:. 

':> 97, 0 
l 

- nosp . l . 
l 

l p . rm ;· l 
l 

,7-nrKa, 
~n r; i śn . 

1--- i---.. - ·· - --
6 z ·-d górnictwa n (l ft y • 

l -
Q~Z'J 

1-· -- -- - .. ___ 
. - -

0 ,0 150 Ni r~ ma N i ''l \~ystępt l , 

- -

·--- ----,-l• l '~ U,J 0 l 5. -
l 
' l 
' --- -- -

- ·---
-p'1 • < 

7 Baza p·-s twa kornun ikac . Bvt -• • 

tr.chn 
0, 0 50 11 '' - -onsp . 1 >'),n f0 1(1 

. , n . no/ . l 
~-- --- -·- - - -

f) 7.oj czdn in p - ,i l'-'1 :1 l··( .. -' ,. " l i - - - . " r , l ll 0 ( C. - l ~ , J ~ 

.-L~~~~ kucy ;nr!rJc' 
... - - - - - ---

9 Zakład trnn')nortm;y l l. . -1 • • 1 ' l " - .. -· -!]Cl"ip . t l, o~n , ;; ~ 5( 
. tu1 :hn n 1 . - " " ~- - -·-·-------- - - - - ·-

___ _... __ 
·---· . 

\1) 7 ::J\..; ł ndy tnr~ 11 l <.!.U;I< \ 1• -, __ 
- --- '·---

j studnie Wl (~ rcone " - -
--- __ .. _ -- ..... ._. 

" q u -
• 

• 1 

--·- - - ·- . ---·· ... ·-··--· ..... 

--- -~-

Pnmpownie i urzr,rlze-
ni. C\ zbiorn~kO\"'e 

----~~ ·· ·· .... ···------ -·-·- -
8 ·--·· -""'· ·--•w• 

Zbi ornik zap~-wyr . 
V ·· 9600 rn , zbi~r -
n1f~ X 'lerer t .V :: 100 m , 
r1wi e stoc..Jr? twtlrnf . 

~--· - -- ·----
NJ f' to~ystępujf ' 

1-·-·-·"" -- ----·- · 
__ .....,. __ 

" - -
_, .... .. ---

" - . __ ". -
Pompmm.i a wbulfow<Jna , 
'' t~cja hytltofr lrnw;:~ 

---- --
N.ie występuj<} 

--- --- -
l l - -

" - -

-··-----
" - -

....--_"_._ _ ... - -
et , 
:J DCJ 8 hydroforowa 
- -·-- .__..__ 

• 

l': o 
C'..l 
::J 
c 
l 

(1). 
(") 
f-' · 
(!) 
;l\" 
o 
~ 
Ctl 

(_, , 

tn ..... 



c. d . h-: tle l i l 

!__ ') ) 4 • !-·_...· -
l l Baza t.Jryu<~dy me d Jan i c7. - Byt.-gosp . 2, 2 . techno] .p.pot . ne 1 ., 

--- -~-.. -
12 L t~k Jady z1t~larskll' Byt. -oosp.prod . 1035-:-

t echnolog .p.pot 1095 

13 Su~zarn i a zielonek Byt. -oosp. , 3,1 '!' . , ,'-<.npowych t echnol. 12 , 3 \ 

_.,. ___ -
l 4 r., • O / 1 rc>i 'J Byt . -n osp. , 6,4 • • • • J ... r • r • 

techno l . , p. po;. 4223,3 
-

l) p f' r (\· ..... 1, .. \ 1,5 mar.?vnowv - -

16 f' e•'R .~ ] ~1 )'\ Byt . - go sp. l 12,0 
techno t . 

·-- ·---.. ----· -
1.7 r • • ·.asal'rll n Byt, . -oosp . , ?1, 8 -t-

tecMol. produk. 68 ,4 __ _. ____ ---
l B ·wvh~:'1rroJ n • •k:11 1 d h t 6v1 Byt. - QOSfl . ' %9 ,6 • 

' 
t echno l. , p. pot. )065 ,4 

-
19 R 7(dl l! a Byt. -gosp . 1 62,9 

t echno! . 
- -

20 Browar "/\" Byt . - gosp. , 258 , 8"ł 
produkc . , tech . 276 ,0 

' p.po!. 
• 

• 

s 6 
.. Studnia wierc.gł. 

30m 0
8

=14 ,5 m3/h 

0 80 ,040 Ujęcie brzegowe z 
rzeki,zbiornik3wy-
róv1n. V :;: 625m 

- Studnia wierc .gł. 

40 m Q
8

:;: 5m3/h , 

Studnia wierc . gł. 

83 m Q
8
= 16m3/h 

-
$1 80 Ujęcie brzegowe 

z rzeki 

• Studni a wiercona -

- Studnia zabijana, 

0 80 Studnia kopana z 
pompą głęb . G-60 

0 100 Studnia wierc~gł. 
3?m Qe=21 ,B m / h 

0 100 Studnia wierc . gł. 
35 m 

- Studnia wierc.~ł . 
• 

~~~~~.Q~~~~~~~ł~h 
0

8
= 53 ,0 m /h 

7 

Nie występuj ą 

Złoża ociekowe , f il-
try pośp.otwarte, 
sprętarka 

Dwa aera tory ciśn. , 
2 odt elazi.CI<y8 
ciśn . Q020m /h, 
spręiarka 

Nle występują 

Odtel az iacz c j Śt~. 

. 

Ae rator ciśr'\., 

spręz . od~elaz l ac1 
ciśM. Q=m /h 

Nie występują 

---
" - -

-
" - -

-
Dwa aeratory ciśń. 
2 odżelaziacze 
ci~M. ~ l ,O m 

. 

• 

8 

Stacja hydroforowa 

Pompownia 1° , pompo-
wn ia 2°, 2 zbiorniki 
wody 

Pompa głębinowa G-40, 
zbiornjk hydrofor . 
V = 4,5 m3 

-
Pompownia wody r zecz-

• st acja hydrofor . ne.1 , 

Pomoa gł ęb. urząd z,•-

nie hydroforowA 

St acja hyctroforown 

--·-
Zbi orn ik ~yrówn . 
v ·~ f!,5 m 

Pompownia st refowa, 
4 zbiorniki wodnP. 

Nie występują 

-
Pompy gł. G-30(2 sz t . 
2 zbiorni.ki górne 

V= 8m3 1 V= 15 m 3 

.... 
()1 

N 



. - ( . j ~ \ i • 

r ·- t---- ... -- . -·. -· - -
l 1 ·' • -· ... - ,.. ·- -.. --- --------··- .. -

?1 f3 r nv.m r "n" 

-
72 Brn~Jt~ r 11 f Ił 

• 

23 Oś t'( lriPI, ~~c:;-asni.JY "/\" 

- --- -
7.~ Ośrnrh•\< WC7Cl50WY "H" 

f-- . -
!) 05rocl<~k wy po(: l . ynl<nv1y 

--
26 O~rudek sportu 

1 rr~kreacji 

27 Dom wczasów dz if'c lę-
cyc h 

28 Pnwi lnn h<mdlov;y 

29 Apteka 

30 Z-dy nv.afi czne "l\" 
r-1) Z- tiy nraflczne "B" 

32 Z-dy oraf! c:mo ue" 
-- -

-- --· -
J 4 5 - -

Byt. -:-;osp. , 230 ,0 • 0 JOO • 

(..lrmhrkc. , t ~-'c! Hl. 2115 , l 
P. po; . 

-
" 7111 ,0 0 100 - - ~ 

• 
7'14 o 

' 

By t. • -~osp . , .31 ,0 -
p .POŻ. 

- -
11 30,9 - .. .. 

- -- _ .... 
11 - - 117 '7 ... 

. -
Byt. -go sp., 213 ' 3 • -• 

techno l. , hodow- 596 '9 
la, p . poż. 

By t . -go spod. 43,2 -

Gospodarcze 0 , 3 -

Byt. -gosporJ. 2 ,11 0 20 
t • - 1·mo l. . -
Bvt. -gosQ.tech. 19 9 ~ 50.f'25 

- "- 3. a 2s 

" 4,4 f1 25 -
-

--- ___ .. __ .... - -- --- -- -
6 7 8 - --·-- .. - ··· . -

Studnia wierc.r)ł. Uw a a erotory 1 r :'1 r ~ • , Pnrnpy ~łęhir lnWf l , 

17,0m E -13 ,7 m1/h 
fl nrJi t· l i'l2 i ·1 :l • · , -' r'> 7 ~ 11 orn i k fllirrl \ .. 
~ } . 2 !T' 

., 
Sttrd.wi~rc,gł. 5~;:n V -- •l 'J r : 
Q :: 75 4 m /h 
e ' - -

3 studniP wiP.rconP Owa ar>rn torv r ~ , .t l
1
' ;.) l • Pomp0wnia ~' r" f'n~m ..) ~,; ... ~"• 

g ł. 85m , g l. 86m.S~m 0 O, 4rn , 
~ 

or! i c l~ - 3 7b i orn~k j v.;~n Jy ' • 
71acz~> ~. iśf\.~ ' "m v - 6(, m ka?cy 

' 

St1rd . wie re . gł. 21m Aerotnr ci śnt r>n i owy Pntnp;J ~l łętl. G - lj Q 

q e 2 li m3/h o<Uel:Jz, nc7 rl t!,r ~ 7hl n rn i~ hyri;:-nfor . -- ' Q == 7 m / h V - l m· 
-- ·--

Studnia zabijani'\ • me ~~Y !>"I: fł.pt r:io 2 s taciP. hydroforowP 
qł. 8 m - - ·- • - --
Stud . wierc.gł.30m, Aerator d ::~ 1'1 . , 'lflfG • Pnmpa gł·Gbinnwn , 

stud.zabijana awar żarka ,odlelazi <1C7 zbiorni k ~ydrofor. 
ci ~rL 0 l D rn V - 0 , ) m • . --- -

Stud .wi erc . gł . 30m, 2 korn(J l8tne s t<lcjr. Pomny nłębi nowe, s ta -
stud .wierc .gł .23m, uzdatnjan i.a wmJy c ja hydroforowa, 

Q 39 rn3/h dla zespołu ba!;enów zbJmnik ~jeżnwy -- otwartych i krytych V 176m -.. 
• 

Dwie studni e wier-
1 

Nie \o~ys lępują Pcmpy głębinowe, 
c one gł. 30m i 2 zbiorniki 11ydrof 
gł. 19,5 m 91 O,G m 

• 

Studnia3viercona 11 Pompa gł. , z b i orni~ -
Q = 3 m / h hydrof. V= O,lS m 

Stud. wierc.awar. " Pompa pozioma , zbi~rn ik - -
hadrof. V = 015 m 

Nie ma Nie wvstcpu.ia Nie wystę~uj§. . _ --
-"- -"- - - -- ..... 

11 " " - - -- - -
. ·- -" ----



CHARAKftRYSTYKA GOSPOO~RKI ŚCIEKOWEJ W WYBRANYCH ZAKŁADACH I INSTYTUCJACH T.abela 3 

----~----·· -------..... ·----r---------------r-------~--------~-------------------~------------------r-------------------
lp . Nazwa zakładu 

(instytucji) 

Rodzaj odpro- ~tedni 
wadzonych ście- ' dobowy 
ków ot1pływ 

ścieków 

Rodzaj 
s i eci 
kanaliza
cyjnej 

PCJ!lllOwnie 

i zbior-niki 

Urządzenia do 

oczyszczania 
~cieków 

Odbiornik ścieków 
(r odzaj 1 liczba 

wylotów) 
m3/ct -- -------~~--------~------~------~~=---~--·~------~----~---------~------~~---------+-------~-----------1 2 3 4 5 6 7 8 

-··-ł------~----·-t---__...::__ ___ -+_....;::..._.-ir---.:;._--t----.::------lf---...:.-.-----+----~----

l. 

- ·- -
'/.. 

-
4. 

--

Lakłlldy odlewnicze Gosp. poptod . 
deszcz. 

gasp . Ogólno- Nie występują 12 osadników przepły- Rzeka - 2 wyloty 
36.B·-4HI spławna wowych, ) osadniki brzegowe 
poprod. świetowodne, łapacz 

_ ·- _ ··- -· _ _ _ -~- __ - · __ 1--- ___ ------ f-3]5 -~~~L- - --·-- _ _ .._ ____ ___ _ _ ~ QJ:Q..t!,._ą9qJ.ęjap~- __ --· _________ _ _ 

Gosp . poprod. 
deszcz . 21.0 t 3 •• 11 

KOIJllletna stacja 
oczyszczania ścieków 
galwanizer skich 

Kanalizacja miejska 
3 wyloty 

1. malatskich .... --··- -.. ------ ..__ - ·- _ .. ___ ... ______ ~ ......,. --·-.. - _ .. ___ .. ____ ~---------- ... - ------·----- --------- - - ,... 

Ił " 11 Nie wyst~pują Kanalizacja miejska 
-- ·- -· - -- ---- .. ---- - ~ - - - --- - --- ~ -·---4-- --·- ---~- ~ ---------- - - - - --._ .. ______ 2_~!_p,!y __ __ , __ 

Kanalizacja miejska ~ -ka lgrzeblarek "C" " 54, 1 
- ------ ------- ·-... - - --·------ - ~ ----· - ---- - -- ~ ----------- -- -------- - - ·-: -~~loty __ _ _ 4 _ _ 

11 łł 

S. l-dy t ka11in techni
cznych " 90,6 

Rozdziel
cza 

tł Osadnik lmhoffa , 9 
osadników pionowych 
przepł. 

Owa rowy otwar te , 
rzeka 

-- ... -... - --·-- -·- - - ·-- -1-- --- ----· ~ ----- ~ ------ - - --- ------r------------ ·· ----------·-
6. L-d gót11 lc twa naf t y 

l guZU " 96 'l 

__ , ------ - ------ - --·- - -- - ~ - -·---

Mieszana 11 .3 łapacze błota 
1 ol ejów, łapacz 
błota ----------------- ----·--------

Kanalizacja miej 
ska - 4 wyloty ----------- ...... 

"J. l::laza p-stw~ Gosp . techn. 36 U M" n J łapacza błota Kanalizacja rniej-
- - '5.9~!!2\!st!f:t.J!lr:>:flo__-- _ą_ęg12_z.:.. -- - -· - ·- _: .... -· - ·-1~:!~1: ·--·------ --- __ L 9Jejól!,.------ . . _s~ą_ :_l~JpJy_ ··- -·· 

a. Zajezdnia prledsię
biors twa komunikacyj. 

19,6 
' ., ,. Osadnik pionmowy, 

łapacz błota, benzy- Rzeka -· 3 wyloty 
ny 1 tłuszczów, osa-

- ------------- ---..:...:.--- -'------ L-~---- ---.... ------- .. ... dn,!!<_b1«Ut.l2i.!SkY.,.. .L-- ...... -._.--.-----
t 

"" ...., 
g. 
..... 

~ 
(O 
c:J 

·- (/) 

'8 a . cu ... 
:>\ 
~-

~ 
o a. 
::J 
o 
l 

(/h 
n ..... 
ro x· 
i? ro 

l..J· 



<t. tabeli 3 
r-~~------·~------------,------~~------.----~-,--~~--~r-----~--------,-------~--------~------~--------~ l 2 3 4 5 6 7 8 

9. Zakład transportowy Gosp. poprod. 
deszcz. 

8,9 Rozdziel -
c za 

. 
Zbiornik 
bezodpływ. 

Nie wyst~ują Kanalizacja miej
ska - 2 wyloty 

---~- --- -· __ .. ____ ___ -------- ------·----- - ~---------------------- ---------- -
10 . lakłady metJlarskie 

~--~---- ---------

11. Baza brygaMy 
mechanicznej 

~-- ___________ __ .... 

12. Zakłady ziel arskie 

" " Kanalizacja miej -8 , 8 Ogólno- Nie wyst~ują 
-------· - ------ ~Pl~~- - --- --------- - - ----------- - _sJs.a __ ____ _ _ _ 

Osadnik poz. 3 -
komorowy, neutra- Grunt - drenat 
lizator, łapacz rozsączający 

Gospodarcze 1 , 7 Gospodar-
c za 

" 

błota i tłuszczu ---- - --·- - ---------- - ~--------- - ----------- - - ----------
Gosp . poproduk. 
techn. deszcz. 1035 Ogólno

spławna 

Zbi ornik wyrćwn. 

V=230m3, zbior
nik bezodpł. 
V=30m3 , pompownla 

Pola fil tracyjne 
pow. 54,6 ha, zbio
rnik wyrówn . 
V=l770 m3. 

Grunt 

~cieków 
ł-- ---- -------- ·------ -J.. -------- - - ---- - ---- - - F-- - ------------_., _______ _ 

• -----------
13 . Suszarnia zielonek 

1 okopowych 
Gosp. poprod . 
deszcz. 

2, 9 't 

10 ,7 
Rozdzie
lcza 

Zbiornik bezodpł. 

V = 60m3 
Krata pozioma l 
pionowa, osadnik 
2-kom . pozi~ny · 

Rzeka - l wylot, 
wylewisko 

------------------- - ------- ~ --------------
- -- ·--- r----------- ----------- -

14 . 

--~ 

15. 

---
16. 

Suszarnia Gosp. poprod. 
t echn. deszcz. 

gosp. 5 zbiorników bez-
3, 5 .. odpł . V c= 12m3, · 
6 •0 " studnia zbiorcza 
poprod. 

Łapacz korzonków, 
~rata, osadnik 
)-komorowy ziemny 
V = 7530 m3 

Rzeka - l wylot 
kanalizacja miejska 
(wywóz) 

3582 , 7 V ~ 12m?, pompo-
- ____ _ --· _ ... ____ _ ~ __ ___ _____ .. . __ __ .. t-- _ __ ·- __ r--~!_a _Ś.Ql~~~ _ _ _ _ ________ __ ... ... _ _ _ __ _____ _ 

Ośrodek maszynowy Gosp . poprod. 
deszcz. 11 '4 

------ -------~------ ---~----

Baza SKR . ' JSP. poprod. 10, 2 
• 

Rozdzielcza 3 zbiorniki bez
odpł . 

Neutralizator, 
2 łapacze błota 
i tłuszczów 

Kanali zacja miejska 
- 3 wyloty 

~------ ..._ _____ ___ __ -----------·r- -----------
Gospodarcza Zbi orni k bezodpł. 

V=30m3 , zbiornik 
wyrównawczy 

l apacz błota, ole-
j ów i smarów, od- Wylewisko 
s to,jni k, drenat 
rozsącz . 

~- - -• • ----------------- L- ------- ---------------- - - -- ·- - - - - -- - ...... -- - - - - - -- -- -- - - - ~ 



o. d. tabeli 3 .... 

l 2 3 4 s 6 7 8 

11. Masarnia Gosp. poprod. 59,2 ... Rozdziel- Po~ownia Kompletna oczys zcza -• 

deszcz. 75,0 c za ścieków nia mech. - biolog . Rzeka - l wylot 
łapacz błota i 
tłuszczów 

16. Wytwórnia ekstraktów Gosp. techn. 864,8 Ogólno- Nie występują Nie występują Rów otwarty 
poprod . spławna l. jezioro 

• 
19. Rzetnia Gosp. poprod. 50,4 lo Ił Osadnik poz. Rzeka - 2 wy loty 

deszcz. odtłuszczacz 

20. Browar 11A" Ił 173,3 Ił Zbiornik bezodpł. 3 osadniki pionowe Rzeka - l wylot 
V=l6,Sm3, zbior-

} 
Vc=l7 ,6m 

nik bezodpł . 
• 3 V=l5 .6m 

o 

21. Browar "B'1 " . 172 5 Rozdzie- Nie występują Osadnik poziomy Kanalizacja miej-l 

lacza J - kom. ska 0

- 2 wyloty 

22. Browar "C" ,, 
567 ,o Mieszana Pompownia s t re - Osadnik 2 kom. po- Kanalizacja miej~ 

f owa ziomy, osadnik ska, rów otwarty 
gnilny bezodpł. 

' o 

• 

2J. Ośrodel< wczasowy "A" Gosp. deszcz . 28,8 Rozdziel- Pompownia (niecz.) Wylewisko, grunt c za zbiornik bezodpł. Nie występują 
V:: 150m3 . --

2~. Ośrodek wczasowy "B" Gospodarcze 27,8 Gospodar- 2 zbiorr~iki bez- " Wylewisko (wywóz) c za odpł. 
Vc=20m

3 o 

o Zbiornik bezodpł. 1'>. Oł~odek wypoczynkowy " 42,9 .. 
V•lOm3 .. .. 

• 
• 



1 i • ' " ; rłi•t· 'l • 1 

l -- ·- -···-·-·-·- .. -1--~·- ···---- _ ,.. __ ... ·-----·~ --) łl ) :-;- ..... --- ------ ------- - -
L6 . O~ r mjek spurtu Gosp. techno l . Mieszana 

śr.344,3 i r u1~ rencj i deszcz . 

- -
27. O om w(.L.JSÓW Gospodarcze 38 ,9 Gospuda r-

tld CClt~Cych c za 

- ~ -
28 . Pawi l on handlowy Gosp . deszcz. 0~2'.1 Razm i ntfl -

c za 
- - -- ..... 

29. Ap tł~k <l Gosp. techno!. l ,B Gospodar-
c za .. _ .., __ .. ,._ ... ........ ._. ·--·.., ·--- .. ---·---- - -- " -------·--

)0. z <lk ł atly graficzne , , A,. Gosp. technol. 15 ,9 Przyłącza 
deszcz. gosp. 

• deszcze-l 
we 

-- .. 

JL Zakłady graficzne "8" 11 3 , 0 Ogólno~ 
spławna 

32 . lak ł ady gra l iczne li c Ił Ił ) , 5 11 

. 
-

-· --·-
6 7 - ---

. Osadnik ImMfta Nie występują 
V=27m3, osadnik . ) gnl.J.ny, łapac z błota 
i tłuszczu 

Zbiornik bezodpł. Ni e występLij ą 
3 V=56,6m 

• 
Nie występuj Q Osadnik gnilny 

" Osadn.ik poz. 
2 - komorowy 

. ,----~---- ... ---
Zbiornik przepł . 

V = 2,3 m3 Nie występują, 

Nie występują 11 

• 

11 " 

-- --~-

8 -------·-

Rzeka - l wvlot 
• 

• 

- -1 
Wyl ewisko ( wwóz) 

• 

- --
Rz.eka - 1 

1 wylot, 
grunt 
-
Rzeka - · l wylot 

--
Kanalizacja miejska 
- l wy lo t 

Kanalizacja miej--
ska - 2 wyloty 

Kanali zncja • • mleJ -
ska - l wylot 

N 
m 
~·1 
C') 
''>' 

A oo 

·~· rn 
.:E 

l 
rr~ 
:Ę ...... 
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CHARAKTERYSTYKA DOKUMENTACJI INWENTARYZACYJNYCH SIECI 
I URZ~OZEN WOOOCI~GOWOćKANAUZACYJNYCH W WYBRANYCH ZAKŁADACli I INSTYTUCJACH 

Zakres dokumentacji inwentaryzacyjnej w wybranych zakładach 
Przedmiot inwentaryzacji i instvtuc 'ach 

zbędna (brak be ak kompletna częściowa urządzeń) materiałów 

liczba \ ogółu liczba \ ogtHu liczba % OQółu liczba % o_g6łu 

Sieć wodociqgowa 6 25,0 8 25,0 - - 16 50,0 

Urz~dzenia wodociąoowe 2 6,2 11 34,4 6 18,8 lJ 40,6 

Sieć kanalizacyjna 5 15 ,6 14 43,8 - - 13 40,6 

Urządzenia kanalizacyjne 2 6,Z 15 46,9 l 3,1 14 43 8 • 
' 

01: to1.gn1.ew lew1.ck1. - Wy2:sza Szkoła Intynierska ·W Zielonej Gdrte 

Tabela 4 

' 

Razem zakłady 
i instytucje 

liczba % ogółu 

32 100,0 

32 100,0 

32 100 ,0 

32 100,0 

.... 
CJ'I 
00 


